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1.2
pom. gospodarcze

1.18
wentylatornia

1.14
siłownia

1.8
mag. sprzętu sportowego

1.7
mag. sprzętu sportowego

1.6
mag. sprzętu

1.32
magazynek

1.3
hall główny

1.31
łazienka
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WC
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1.1
przedsionek

20x2 PEX

zawory 32/32/20mm
na odcinku pionowym

25/20/15 st. oc.
pod stropem

32x3/25x2,5/16x2 PEX
zawory 25/20/15mm

zw 50 st. oc.
pod stropem

zw 50 st. oc.
pod stropem

32/32/20 st. oc.
pod stropem

32x3/32x3/16x2 PEX
zawory 25/25/15mm

32/32/20 st. oc.
pod stropem

32x3/32x3/16x2 PEX
zawory 25/25/15mmHP25

1.4
sala gimnastyczna duża

25x2,5/25x2,5/16x2 PEX
zawory 20/20/15mm

25x2,5/25x2,5/16x2 PEX

20x2/20x2/16x2 PEX

16x2/16x2 PEX

sportowego

odwodnienie linioweodwodnienie liniowe

1.29
pokój nauczycielski

1.28
szatnia

1.26
umywalnia

1.24
szatnia

1.21
umywalnia

1.23
szatnia

1.20
szatnia

32x3/32x3/16x2 PEX

32x3/32x3/16x2 PEX

25x2,5/25x2,5/16x2 PEX

16x2/16x2 PEX

25x2,5/25x2,5/16x2 PEX

16x2/16x2 PEX

25x2,5/25x2,5/16x2 PEX

25x2,5/25x2,5/16x2 PEX

20x2/20x2/16x2 PEX

16x2/16x2 PEX

20x2 PEX

32x3/32x3/16x2 PEX

32x3/32x3/16x2 PEX

16x2/16x2 PEX

25x2,5/25x2,5/16x2 PEX

25x2,5/25x2,5/16x2 PEX

16x2/16x2 PEX

25x2,5/25x2,5/16x2 PEX

32x3/25x2,5/16x2 PEX

25x2,5/25x2,5/16x2 PEX

20x2/20x2/16x2 PEX

16x2/16x2 PEX

32x3/25x2,5 PEX

25x2,5/25x2,5 PEX
20x2/20x2 PEX

1.16
pom. gospodarcze

MODERNIZACJA ZAPLECZA SALI SPORTOWEJ

skala 1:100
Rzut parteru - Instalacja wodociągowa
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