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klapa z siłownikiem dn 355 podczas postoju wentylatora napowietrzającego

OBUDOWA KANAŁU STALOWEGO dn 355  

PŁYTAMI  NP.PROMATECT-  O ODPRNOŚCI EIS 60 

zamknięta , a podczas pracy wentylatora - otwarta

OBUDOWA KANAŁU STALOWEGO dn 355 

PŁYTAMI  NP.PROMATECT-  O ODPORNOŚCI EIS 60 

uwaga: 
Kanał napowietrzający należy obudować płytami o odporności EIS 60.: 
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