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 istn. słup nr 8/1
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 istn. słup nr 8
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istn. linia napowietrzna SN typu

AFL 3x35mm² kierunek stacja Polna 1

przęsło dł. l=77m
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ulicznego kablem YAKXS 4x35mm2
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istniejąca stacja transformatorowa

ST 10-934 Wojska Polskiego Stadion

 istn. słup rozłącznikowy nr R-10-1587

do rozbiórki

 istn.  ZK nr 1911

do rozbiórki

proj. kabel SN typu 3 x XRUHAKXS 1x120mm2

relacji: proj. słup nr 8/1- proj. ZK SN

dł. 161 (198)m

proj. słup krańcowy typu Kgr-12/12

z głowicą kablową i rozłącznikiem

typu SRN-24 odm. D + IWSPE

 istn. złącze kablowe ZK-8458

 istn. kabel  YAKXS4x70mm²

relacji: ZK8458 - ZK Sportowa 20

 proj. mufa kablowa typu 91-AH-PL2

 proj. kabel YAKXS 4x240mm²

od istn. ST 10-934 Wojska Polskiego

Stadion do istn. ZK 8458  dł. 172(190)m

proj. złącze kabowe SN

ZK SN/TPM-W-4

proj. mufa kablowa

typu POLJ-24/1 120-240

proj. kabel SN typu 3 x XRUHAKXS 1x120mm2

relacji: proj. ZK SN - proj. mufa na istn.  kablu

kier.10-1360 ST Sportowa Bloki dł. 17 (27)m

proj. kabel SN typu 3 x XRUHAKXS 1x120mm2

relacji: proj. ZK SN - istn.  10-934 Wojska

 Polskiego Stadion dł. 4 (19)m

proj.stacja transformatorowa

wg. opracowania PGE Dystrybucja S.A.

proj.linia kablowa SN typu 3xXRUHAXKXS 1x120mm2

dł. 96(125)m

wg. opracowania PGE Dystrybucja S.A.

proj.mufa kablowa SN

typu POLJ-24/1 120-240

proj. kabel SN typu 3 x XRUHAKXS 1x120mm2

relacji: wymieniany słup nr 2- proj. stacja

transformatorowa (wg. opracowania PGE Dystrybucja S.A.)

dł. 1047 (1130)m

 proj. wymiana i przestawienie istn. ZK nr 2563 (ZK1/1P)

oraz ZK-1  (ZK1/1P) na ZK1/2P z wydłużeniem istn. kabli

 proj. przestawienie istn. ZK nr 1906

z wydłużeniem istn. kabli

 istn.  kabel YAKXS 4x70mm2

 zas. przepompowni do rozbiórki

 proj. kabel  YAKXS 4x120mm²

relacji: ST 10-1360 W. Polskiego Stadion -proj. ZK1/1P

(zasilanie przepompowni) dł. 356 (381)m

 proj. ZK1/1P (zasilanie przepompowni)

 proj. rozbiórka odcinka linii napowietrznej 3xAFL35mm2

odgałęzienie na stację Polna 1 dł. 34m

 istn. słup nr 7

do rozbiórki

proj. kabel SN typu 3 x XRUHAKXS 1x120mm2

relacji: proj. ZK Sn- proj. stacja transformatorowa

(wg. opracowania PGE Dystrybucja S.A.)

dł. 337 (398)m
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