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Ib≤In≤Iz 1.45x Iz ≥ IW 

ZASILANIE YAKY4x120 150 120 0,02 0,073 30 48,2 ≤ 63 ≤ 157 1,00 157 11,0 228 ≥ 101 71,89 tak 0,67 tak 0,010 

ZASILANIE WSK WIATRU NR1 YKY5x10 800 10 0 2,909 0,5 0,8 ≤ 10 ≤ 36 0,70 52 5,0 53 ≥ 16 188,07 tak 0,45 tak 0,100 

ZASILANIE WSK WIATRU NR2 YKY5x25 1800 25 0 2,618 0,5 0,8 ≤ 10 ≤ 60 0,70 86 5,0 87 ≥ 16 169,89 tak 0,41 tak 0,100 

ZASILANIE OŚWIETLENIA PPS YKY5x10 300 10 0 1,091 5 8,0 ≤ 16 ≤ 36 0,70 52 5,0 53 ≥ 26 119,09 tak 1,70 tak 0,100 

ZASILANIE POMPY ZB P.POŻ YKY5x35 380 35 0 0,395 22 35,3 ≤ 50 ≤ 72 0,70 103 5,0 105 ≥ 80 154,63 tak 2,71 tak 0,100 

ZASILANIE Z AGREGATU YKY5x50 70 50 0 0,051 60 96,3 ≤ 100 ≤ 122 0,70 122 5,0 177 ≥ 160 94,32 tak 0,95 tak 0,100 

ZAS. BRAMY PRZESUWNEJ 
NR1 YKY5x4 190 10 0 0,691 1 4,8 ≤ 16 ≤ 22 0,70 31 10,0 31 ≥ 26 158,18 tak 0,22 tak 0,100 

ZAS. BRAMY PRZESUWNEJ 
NR2 YKY5x4 150 10 0 0,545 1 4,8 ≤ 16 ≤ 22 0,70 31 10,0 31 ≥ 26 129,09 tak 0,17 tak 0,100 
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