
 

 

 
Suwałki, dnia 19.04.2023 r. 

 

ZP.271.15.78.2023.IS  

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.15.2023 

pn.: Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic 

w południowej strefie przemysłowej miasta 

 

 

Działając na podstawie art. 135 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2022 r. 

poz. 1710 ze zm.) Zamawiający odpowiada na pytania postawione w piśmie z dnia 

18.04.2023 r.: 

 

Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający potwierdza, że płyta zabezpieczająca istniejący kanał deszczowy fi 

1800mm nie wchodzi w zakres Zadania 1 ww. inwestycji? 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że płyta zabezpieczająca istniejący kanał deszczowy fi 1800mm nie 

wchodzi w zakres Zadania 1 ww. inwestycji. 

 

Pytanie nr 2 

Zwracamy się do Zamawiającego o dołączenie do dokumentacji przetargowej schematu 

studni betonowej rewizyjno-czyszczakowej ze studzienką odwodnieniową. 

Odpowiedź: 

Schemat studni rewizyjno - czyszczakowej stanowi rys. nr S11-karta katalogowa studni 

betonowej fi 1200mm, rzędne studni podane są na profilach podłużnych rurociągu tłocznego 

tj. rys. nr S8 i S9 a uzupełnione informacje są w opisie technicznym pkt. D3 PROJEKT 

BUDOWLANY ZAMIENNY OBIEKT: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z tłocznią ścieków i jej zasilaniem w energię elektryczną, 

zgodnie z mpzp rejonu SSSE, w ulicach 7KD, 4KD, 5KD, 6KD i 8KD (tj. pomiędzy ul. 

Brylantową i Wojska Polskiego) w Suwałkach – projekt zamienny w zakresie wodociągu w 

obrębie skrzyżowania ulic 4KD i 6KD oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej 

wzdłuż dróg 4KD i 6KD wraz ze zmianą tłoczni ścieków i jej zasilaniem w energię 

elektryczną. 

 

Pytanie nr 3 

Zwracamy się do Zamawiającego o dołączenie do dokumentacji przetargowej schematu 

studni betonowej osadnikowej S19 kanalizacji sanitarnej. 

Odpowiedź: 

Schemat studni rewizyjnej z osadnikiem S19 stanowi rys. nr S12 -karta katalogowa studni 

betonowej fi 3000mm, rzędne studni podane są na profilu podłużnym rurociągu 

grawitacyjnego do tłoczni ścieków tj. rys. nr S7 (po lewej stronie) a uzupełnione informacje 

są w opisie technicznym pkt. D3 PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY OBIEKT: Budowa 

sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z tłocznią 

ścieków i jej zasilaniem w energię elektryczną, zgodnie z mpzp rejonu SSSE, w ulicach 7KD, 

4KD, 5KD, 6KD i 8KD (tj. pomiędzy ul. Brylantową i Wojska Polskiego) w Suwałkach – 

projekt zamienny w zakresie wodociągu w obrębie skrzyżowania ulic 4KD i 6KD oraz 

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wzdłuż dróg 4KD i 6KD wraz ze zmianą 

tłoczni ścieków i jej zasilaniem w energię elektryczną. 



 

 

 

Pytanie nr 4 

Zwracamy się do Zamawiającego o dołączenie do dokumentacji przetargowej opisu oraz 

schematu osadnika z wyposażeniem zawartego w pozycji 56 Kosztorysu Robót Sanitarnych. 

Odpowiedź: 

Odpowiedz udzielono w pytaniu nr 3. 

Z up. PREZYDENTA 

   Grzegorz Krysa 

ZASTĘPCA PREZYDENTA 

 


