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OKRESOWAOCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA SUWAŁKI
ZA I PÓŁROCZE 2023 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2023 r. poz. 338),

- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ściek ów (Dz. U. z 2023 r., poz. 537),

- § 22 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) dokonał
okresowej oceny jakości wody za I półrocze 2023 r.,

po przeanalizowaniu sprawozdań z badań wody pobieranej w tzw. „punktach

zgodności” tj. punktach monitoringowych na terenie miasta Suwałki, w ramach kontroli

urzędowej oraz kontroli wewnętrznej - sprawozdań przekazywanych przez administratorów

wodociągów tj.: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością (dot. wodociągu Suwałki) oraz Szpital Wojewódzki im. dr.
Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16 -400 Suwałki (dot. wodociągu Szpitala

Wojewódzkiego), stwierdza:

przydatność >vody do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach monitorował jakość wody

pobieranej zgodnie z zatwierdzonym rocznym harmonogramem poboru próbek wody,

z częstotliwością zależną od wielkości produkcji wody. Badania wykonywane były przez:

J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze, ul. Chwaszczyńska 180 w Gdynii;
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Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Suwałkach oraz
w Łomży a także Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Białymstoku.

W okresie od 01.01.2023 r. do 30.06 .2023 r. ogółem pobrano:

Ilość pobranych prób wody do spożycia w ramach:

Nazwa
wodociągu Łącznie(monitoringu)

bieżący
nadzór
sanitarny

kontrola
urzędowa

kontrola
wewnętrzna interwencja/skarga

21 - wl
półroczu
2023 r.

Suwałki 1 20 0 0

2 - w I
półroczu
2023 r.

Szpitala
Wojewódzkiego 1 1 0 0

Administratorzy wodociągów nie przedstawili oceny ryzyka, o której mowa w § 12
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi a także nie ubiegali sięo wydanie oceny higienicznej dla
materiału lub wyrobu stosowanego w procesach uzdatniania wody.

Jakość wody w wodociągu Suwałki oraz wodociągu Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera (z którego korzystają przebywający tymczasowo pacjenci)
w okresie I półrocza 2023 r. w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych,
organoleptycznych i fizykochemicznych spełniała wymagania sanitarne określone
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Biorąc pod uwagę powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach,
stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
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Otrzymują:
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