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OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA SUWAŁKI
ZA II PÓŁROCZE 2023 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach działają c na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r . o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2023 r . poz. 338 ze zm.),

- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r . o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r ., poz. 537 ze zm.),

- § 22 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r . w sprawie jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r ., poz. 2294) dokonał okresowej
oceny jakości wody za II półrocze 2023 r.,

po przeanalizowaniu sprawozdań z badań wody pobieranej w tzw. „punktach
zgodności” tj. punktach monitoringowych na terenie miasta Suwałki, w ramach kontroli
urzędowej oraz kontroli wewnętrznej - sprawozdań przekazywanych przez administratorów
wodocią gów tj.: Przedsiębiorstwo Wodocią gów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością (dot. wodocią gu Suwałki) oraz Szpital Wojewódzki im. dr.
Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki (dot. wodocią gu Szpitala
Wojewódzkiego), stwierdza:

przydatno ść wody do spo życia przez łudzi

^ . (3/f | 7^TMI/4 t r,'tk.



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W SUWAŁKACH

16-400 SUWAŁKI, UL. UTRATA 9A
tel . sekr. (87) 565-28-60, fax. (87) 565-28-61,

e-mail : psse.suwalki@sanepid.gov.pl, www.gov.pl/web/psse-suwalki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach monitorował jakość wody

pobieranej zgodnie z zatwierdzonym rocznym harmonogramem poboru próbek wody,

z częstotliwością zależną od wielkości produkcji wody. Badania wykonywane były przez:

Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Suwałkach,

Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży oraz Dział

Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku.

W okresie od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r. ogółem pobrano:

Ilość pobranych prób wody do spożycia w ramach
nadzoru sanitarnego:

Nazwa
wodocią gu

Łą cznie(monitoringu)
pokontrola

urzędowa
kontrola

wewnętrzna
Inne: tj.

interwencja/skargadziałaniach
naprawczych

23 - w II
półroczu
2023 r.

13 0 5Suwałki 5

7 - w II
półroczu
2023 r.

Szpitala
Wojewódzkiego 2 00 5

Wodocią g Suwałki

W dniu 12 lipca 2023 r. wniesiona została interwecja dotyczą ca złej jakości wody

dostarczanej z wodocią gu sieciowego Suwałki. W ramach nadzoru sanitarnego w dniu

14 lipca 2023 r. pracownicy PSSE Suwałki dokonali poboru próbek wody w 5 punktach

zlokalizowanych na sieci - u konsumentów oraz na stacji uzdatniania wody, celem ustalenia

podmiotu odpowiedzialngo za nieodpowiednią jakość wody we wskazanym punkcie poboru

próbek wody (tj. mieszkanie prywatne ul. Kościuszki 78 - interwencja). Badane parametry nie

wykazały przekroczeń wartości parametrycznych, wodocią g miejski Suwałki produkował

wodę przydatną do spożycia.
Jakość wody w wodocią gu Suwałki w okresie II półrocza 2023 r. w zakresie badanych

parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych spełniała
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wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r .
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r . poz. 2294).

Wodocią g Szpitala Wojewódzkiego im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach

Analiza półroczna sprawozdań z badań wody w ramach kontroli urzędowej oraz
dostarczanych na bieżą co przez administratora tj. Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera
w Suwałkach nie wykazała przekroczeń w zakresie badanych parametrów fizykochemicznych
oraz organoleptycznych. W wodzie pobranej 10 lipca 2023 r. - kontrola wewnętrzna
administratora w ramach badania parametrów gr. A stwierdzono przekroczenie liczby bakterii
grupy coli w lOOml w ilości 5 jtk przy normie 0 w punkcie zgodności: zawór czerpalny
w hydroforni. W dniu 12 lipca 2023 r. PPIS w Suwałkach stwierdził brak przydatności wody
do spożycia. Ujęcie indywidualne Szpitala Wojewódzkiego zostało zamknięte i poddane
działaniom naprawczym natomiast woda do spożycia była dostarczana z wodocią gu
miejskiego Suwałki. W dniu 17 lipca 2023 r. po wykonaniu działań naprawczych pobrano
próbę wody w ramach kontroli wewnętrznej. Przekroczeń nie stwierdzono i w dniu 20 lipca
2023 r. PPIS w Suwałkach stwierdził przydatność wody do spożycia. W dniu 26 lipca 2023 r.
pobrano próby wody w ramach nadzoru sanitarnego po przeprowadzeniu działań
naprawczych. Wykazano przekroczenie liczby bakterii grupy coli w 100 ml w ilości 3 jtk
przy normie 0 w punkcie zgodności: zawór czerpalny w hydroforni. PPIS w Suwałkach
stwierdził warunkową ocenę wody do spożycia a administrator wodocią gu przystą pił do
natychmiastowych działań naprawczych. Ujęcie indywidualne Szpitala Wojewódzkiego
zostało zamknięte i poddane działaniom naprawczym natomiast woda do spożycia była
dostarczana z wodocią gu miejskiego Suwałki. W dniu 31 lipca 2023 r. administrator
wodocią gu pobrał ponownie próby wody, w których nie stwierdzono przekroczeń i w zwią zku
z tym 4 sierpnia 2023 r. PPIS w Suwałkach wystawił ocenę o przydatności wody do spożycia.
W dniu 7 sierpnia 2023 r. pobrano próby wody w ramach nadzoru sanitarnego po
przeprowadzeniu działań naprawczych. Przekroczeń nie stwierdzono. Jakość wody spełniała
wymagania sanitarne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r .
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r ., poz. 2294)
przez większość II półrocza 2023 r.
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Administratorzy wodocią gów nie przedstawili oceny ryzyka, o której mowa w § 12

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r . w sprawie jakości wody

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r ., poz. 2294).
Biorą c pod uwagę powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Suwałkach, stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach informuje, iż

nadzorem objęte są również 3 podmioty produkcyjne wykorzystują ce wodę pochodzą cą

z indywidualnego ujęcia w ramach działalności gospodarczej (woda wykorzystywana do

produkcji i do celów bytowych pracowników-stale korzysta 0 osób):

• Animex Foods Sp. z o.o. Oddział w Suwałkach ul. Wojska Polskiego 112A ,

16-400 Suwałki,

• SM „MLEKPOL” w Grajewie, Oddział Zakład Produkcji Mleczarskiej w Suwałkach

ul. Wojska Polskiego 110 C, 16-400 Suwałki,

• PHU Laktopol Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny Nr 1, ul. Wojska Polskiego 110 C,

16-400 Suwałki.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

w Suwa ł kach/- Y,ti
Elżbieta Bednarka

Otrzymują :

1. Adresat,
2. a/a.


