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C11-60
0.7 m 

736 W

n 3
CV11-60

1.1 m 

963 W

GŁ-2
0.52 m 

464 W

n 3
CV21S-60

1.1 m 

1281 W
n 3

CV11-60

0.9 m 

831 W
n 3

CV11-60

0.9 m 

789 W
GŁ-1

0.52 m 

311 W

n 3
CV11-60

0.7 m 

650 W
n 3

CV11-60

0.9 m 

833 W
n 3

CV11-60

0.7 m 

601 W

GŁ-2
0.52 m 

353 W

n 3
CV11-60

1 m 

913 W

GŁ-1
0.52 m 

324 W

n 3
CV11-60

0.9 m 

802 W
n 3

CV21S-60

1 m 

1160 W
n 3

CV11-60

1.1 m 

1012 W
n 3

CV11-60

1 m 

880 W

GŁ-1
0.52 m 

311 W

n 3
CV11-60

0.9 m 

758 W
n 3

CV11-60

0.8 m 

731 W

n 3
CV11-60

0.9 m 

770 W
n 3

CV11-60

0.9 m 

770 W
n 3

CV11-60

1.1 m 

979 W

GŁ-1
0.52 m 

304 W

GŁ-1
0.52 m 

311 W

n 3
CV11-60

1 m 

863 W
n 3

CV11-60

1.2 m 

1118 W
n 3

CV11-60

1.1 m 

1018 W
n 3

CV11-60

1 m 

862 W

GŁ-1
0.52 m 

304 W

n 3
CV11-60

0.9 m 

811 W
n 3

CV11-60

0.7 m 

620 W
n 3

CV11-60

0.9 m 

811 W

GŁ-1
0.52 m 

301 W

n 3
CV11-60

0.8 m 

706 W
n 3

CV11-60

0.8 m 

737 W
GŁ-1

0.52 m 

304 W

n 3
CV11-60

0.9 m 

819 W
n 3

CV11-60

0.8 m 

732 W
n 3

CV11-60

0.6 m 

594 W
n 3

CV11-60

0.7 m 

594 W
n 3

CV11-60

0.8 m 

750 W
n 3

CV11-60

0.9 m 

776 W
GŁ-1

0.52 m 

304 W

GŁ-1
0.52 m 

321 W

n 3
CV11-60

0.8 m 

732 W
n 3

CV11-60

1 m 

884 W
n 3

CV11-60

1.1 m 

999 W
n 3

CV11-60

0.9 m 

819 W

GŁ-1
0.52 m 

304 W

n 3
CV21S-60

1 m 

1169 W

GŁ-2
0.52 m 

354 W

GŁ-2
0.52 m 

378 W

n 3
CV11-60

0.9 m 

837 W
n 5

CV22-60

1.4 m 

2038 W

n 3
CV11-60

1.1 m 

982 W

GŁ-2
0.52 m 

362 W

n 3
CV11-60

1 m 

791 W
n 3

CV11-60
0.8 m 

723 W

n 3
CV11-60

1.1 m 

1024 W

GŁ-2
0.52 m 

368 W

n 2
CV11-60
0.7 m 

602 W
n 3

CV11-60
0.7 m 

634 W

n 3
CV11-60

0.7 m 

624 W

GŁ-2
0.52 m 

368 W

n 3
CV11-60

0.7 m 

626 W
n 3

CV11-60

0.8 m 

709 W

GŁ-1
0.52 m 

305 W

n 3
CV11-60

1 m 

856 W

GŁ-2
0.52 m 

368 W

n 3
CV11-60

0.8 m 

711 W
n 3

CV11-60

1 m 

848 W

GŁ-2
0.52 m 

368 W

n 3
CV11-60

0.8 m 

667 W
n 2

CV11-60

0.7 m 

616 W
n 3

CV11-60

0.8 m 

674 W

GŁ-1
0.52 m 

292 W

n 2
CV11-60

0.7 m 

589 W
n 3

CV11-60

0.8 m 

674 W
n 3

CV11-60

0.9 m 

784 W

GŁ-1
0.52 m 

292 W

n 3
CV11-60

1.1 m 

957 W
n 3

CV11-60

1 m 

878 W
n 3

CV11-60

0.9 m 

815 W

GŁ-1
0.52 m 

281 W

n 3
CV11-60

0.7 m 

578 W
n 3

CV11-60

1 m 

848 W
n 3

CV11-60

0.7 m 

664 W

GŁ-1
0.52 m 

288 W

n 2
CV11-60

0.7 m 

663 W
n 2

CV11-60

0.6 m 

484 W
n 3

CV11-60

0.7 m 

663 W

GŁ-1
0.52 m 

302 W

n 3
CV11-60
0.8 m 

667 W
n 2

CV11-60
0.7 m 

603 W
GŁ-1

0.52 m 

288 W

n 2
CV11-60

0.7 m 

626 W
n 2

CV11-60

0.7 m 

603 W
n 2

CV11-60

0.5 m 

459 W
n 2

CV11-60

0.5 m 

459 W
n 2

CV11-60
0.7 m 

611 W
n 3

CV11-60
0.7 m 

652 W
GŁ-1

0.52 m 

288 W

n 1
CV11-30 0.4 m 

197 W

GŁ-1
0.52 m 

297 W

n 3
CV11-60

0.7 m 

603 W
n 3

CV11-60
0.8 m 

664 W

n 3
CV11-60

0.9 m 

815 W
n 3

CV11-60

0.7 m 

626 W

GŁ-1
0.52 m 

288 W

n 3
CV11-60

1.1 m 

938 W

GŁ-1
0.52 m 

316 W

GŁ-1
0.52 m 

329 W

n 3
CV11-60

0.8 m 

690 W
n 4

CV22-60

1.1 m 

1699 W

n 3
CV21S-60

1 m 

1132 W

GŁ-1
0.52 m 

283 W

n 3
CV11-60

0.9 m 

765 W
n 3

CV11-60
1.2 m 

1030 W

n 3
CV11-60

1 m 

877 W

GŁ-2
0.52 m 

353 W

n 3
CV11-60

1.2 m 

1037 W
n 2

CV11-60
0.7 m 

640 W
n 3

CV11-60
0.9 m 

771 W

GŁ-2
0.52 m 

360 W

n 3
CV11-60

1 m 

934 W
n 3

CV11-60

0.9 m 

773 W

GŁ-2
0.52 m 

354 W

n 3
CV11-60

1.1 m 

971 W

GŁ-2
0.52 m 

360 W

n 3
CV11-60

0.8 m 

723 W
n 3

CV11-60

0.9 m 

842 W
n 3

CV11-60

0.9 m 

775 W
n 3

CV11-60

0.9 m 

777 W
n 3

CV11-60

1.1 m 

940 W

GŁ-2
0.52 m 

357 W

n 3
CV11-60

1 m 

847 W
n 3

CV11-60

0.8 m 

743 W
n 3

CV11-60
0.8 m 

722 W

GŁ-2

0.52 m 

357 W

n 3
CV11-60

0.9 m 

768 W
n 3

CV11-60

1.1 m 

959 W
n 3

CV11-60

0.9 m 

805 W

GŁ-1
0.52 m 

303 W

n 3
CV11-60

0.8 m 

701 W
n 3

CV11-60

1.1 m 

995 W
n 3

CV11-60

0.8 m 

728 W

GŁ-1
0.52 m 

337 W

n 3
CV11-60

1 m 

853 W
n 3

CV11-60

0.8 m 

673 W
n 3

CV11-60

1 m 

853 W

GŁ-2
0.52 m 

385 W

n 3
CV11-60
0.9 m 

775 W
n 3

CV11-60
0.9 m 

781 W
GŁ-1

0.52 m 

337 W

n 3
CV11-60

0.8 m 

753 W
n 3

CV11-60

0.9 m 

781 W
n 2

CV11-60

0.6 m 

554 W
n 2

CV11-60

0.6 m 

554 W
n 3

CV11-60
0.7 m 

663 W
n 3

CV11-60
0.9 m 

766 W
GŁ-1

0.52 m 

337 W

n 1
CV11-30 0.4 m 

178 W

GŁ-2
0.52 m 

367 W

n 3
CV11-60

0.9 m 

781 W
n 3

CV11-60
1 m 

855 W

n 3
CV11-60

1 m 

936 W
n 3

CV11-60

0.8 m 

753 W

GŁ-1
0.52 m 

337 W

n 3
CV11-60
1.2 m 

1041 W

GŁ-2
0.52 m 

385 W

n 3
CV11-60

0.9 m 

840 W
n 4

CV22-60

1.2 m 

1753 W

C11-90
1.8 m 

2858 W

C11-90
1.2 m 

2155 W

C11-90

1.8 m 

2858 W

1
wezel cieplny
+12°C 736 W

17
łaz

+25°C 324 W

21
pok

+20°C 1012 W

19
kuch

+20°C 802 W

20
pok

+20°C 1160 W

KL1
KL. S CH. 

+8°C  2858 W

14
łaz

+25°C 353 W

16
pok

+20°C 913 W

12
pok

+20°C 833 W

13
kuch

+20°C 601 W

KL1
KL. S CH. 

+8°C  2858 W

3
łaz

+25°C 464 W

2
kuch

+20°C 963 W

5
pok

+20°C 1281 W

9
łaz

+25°C 311 W

7
kuch

+20°C 831 W

8
pok

+20°C 789 W

11
pok

+20°C 650 W

134
laz

+25°C 292 W

137
pok

+20°C 878 W

133
kuch

+20°C 784 W

136
pok

+20°C 957 W

102
laz

+25°C 362 W

103
kuch

+25°C 791 W

104
pok

+20°C 723 W

101
pok

+20°C 982 W

132
pok

+20°C 674 W
128
pok

+20°C 674 W

129
laz

+25°C 292 W

130
kuch

+20°C 589 W

108
laz

+25°C 368 W

107
pok+k

+20°C 1024 W

232
pok

+20°C 743 W

236
pok

+20°C 768 W

234
laz

+25°C 357 W

233
kuch

+20°C 722 W
230
kuch

+20°C 847 W

228
pok

+20°C 940 W

229
laz

+25°C 357 W

206
kuch

+20°C 877 W

208
laz

+25°C 353 W

209
pok

+20°C 1037 W

237
pok

+20°C 959 W

202
laz

+25°C 283 W

204
pok

+20°C 1030 W

203
kuch

+20°C 765 W

201
pok

+20°C 1132 W

142
kuch

+20°C 578 W

141
laz

+25°C 281 W

140
pok

+20°C 815 W

242
kuch

+20°C 701 W

241
laz

+25°C 303 W

240
pok

+20°C 805 W

KL2
KL. S CH.

+8°C 2155 W

24
laz

+25°C 311 W

26
pok

+20°C 731 W

25
kuch

+20°C 758 W

23
kuch

+20°C 880 W
33

kuch
+20°C 863 W

32
laz

+25°C 311 W

34
pok

+20°C 1118 W

29
pok

+20°C 770 W

31
laz

+25°C 304 W

28
pok

+20°C 770 W

30
kuch

+20°C 979 W

KL2
KL. S CH.

+8°C 2155 W

113
laz

+25°C 368 W

110
pok

+20°C 634 W

109
kuch

+20°C 602 W

127
pok

+20°C 616 W

123
pok

+20°C 848 W

125
laz

+25°C 368 W

126
kuch

+20°C 667 W

120
pok

+20°C 856 W

121
laz

+25°C 368 W

122
kuch

+20°C 711 W

114
pok

+20°C 626 W

117
łaz

+25°C 305 W

112
pok

+20°C 624 W

116
kuch

+20°C 709 W

216
kuch

+20°C 773 W

217
łaz

+25°C 354 W

214
pok

+20°C 934 W

226
pok

+20°C 775 W

227
pok

+20°C 777 W

223
pok

+20°C 842 W

222
kuch

+20°C 723 W

221
laz

+25°C 360 W

220
pok

+20°C 971 W

213
laz

+25°C 360 W

212
pok

+20°C 771 W

210
kuch

+20°C 640 W

59
laz

+25°C 304 W

60
kuch

+20°C 819 W

61
pok

+20°C 732 W

53
pok

+20°C 811 W

52
laz

+25°C 304 W

50
pok

+20°C 1018 W

51
kuch

+20°C 862 W

159
laz

+25°C 288 W

160
kuch

+20°C 626 W

161
pok

+20°C 603 W

KL2
KL. S CH.

+8°C 2155 W

153
pok

+20°C 663 W

152
laz

+25°C 288 W

150
pok

+20°C 848 W

151
kuch

+20°C 664 W

259
laz

+25°C 337 W
260
kuch

+20°C 753 W

261
pok

+20°C 781 W

253
pok

+20°C 853 W

252
laz

+25°C 337 W

250
pok

+20°C 995 W

251
kuch

+20°C 728 W

56
laz

+25°C 301 W

57
pok

+20°C 706 W

58
pok

+20°C 737 W

54
kuch

+20°C 620 W
KL2

KL. S CH.
+8°C 2155 W

55
pok

+20°C 811 W

156
laz

+25°C 302 W

157
pok

+20°C 667 W

158
pok

+20°C 603 W

154
kuch

+20°C 484 W

155
pok

+20°C 663 W

256
laz

+25°C 385 W

257
pok

+20°C 775 W

258
pok

+20°C 781 W

254
kuch

+20°C 673 W

255
pok

+20°C 853 W

KL3
KL. S CH

+8°C 2858 W

75
laz

+25°C 378 W

76
kuch

+20°C 837 W

77
pok

+20°C 2038 W

73
pok

+20°C 1169 W

74
laz

+25°C 354 W

72
laz

+25°C 304 W

71
kuch

+20°C 819 W

70
pok

+20°C 999 W

KL3
KL. S CH

+8°C 2858 W

65
laz

+25°C 304 W

63
pok

+20°C 750 W

64
kuch

+20°C 776 W

62
pok

+20°C 1188 W
KL3

KL. S CH
+8°C 2858 W

67
laz

+25°C 321 W

69
kuch

+20°C 884 W

68
pok

+20°C 732 W

175
laz

+25°C 329 W

176
kuch

+20°C 690 W

177
pok

+20°C 1699 W

173
pok

+20°C 938 W

174
laz

+25°C 316 W

172
laz

+25°C 288 W

171
kuch

+20°C 626 W

170
pok

+20°C 815 W

165
laz

+25°C 288 W

163
pok

+20°C 611 W

164
kuch

+20°C 652 W

162
pok

+20°C 918 W

167
laz

+25°C 297 W

166
kuch

+20°C 197 W

KL3
KL. S CH

+8°C 2858 W

169
pok

+20°C 664 W

168
pok

+20°C 603 W

275
laz

+25°C 385 W

276
kuch

+20°C 840 W

277
pok

+20°C 1753 W

272
laz

+25°C 337 W

271
kuch

+20°C 753 W

270
pok

+20°C 936 W

265
laz

+25°C 337 W

263
pok

+20°C 663 W

264
kuch

+20°C 766 W

262
pok

+20°C 1109 W

267
laz

+25°C 367 W

266
pom

+20°C 178 W

269
kuch

+20°C 855 W

268
pok

+20°C 781 W

273
pok

+20°C 1041 W

KL1
KL. S CH. 

+8°C  2858 W

dn 65 A
Q 124174/

dn 10 A
Q 736 / dn 40 A

Q 6006 /

dn 18×2.5 B
Q 3298 / dn 14×2 B

Q 1012 /dn 18×2.5 B
Q 2974 / dn 18×2.5 B

Q 2172 /

dn 40 A
Q 5281 /

dn 14×2 B
Q 1867 / dn 14×2 B

Q 913 /dn 18×2.5 B
Q 2700 / dn 14×2 B

Q 1514 /dn 18×2.5 B
Q 2708 / dn 18×2.5 B

Q 2244 / dn 14×2 B
Q 1281 / dn 14×2 B

Q 961 /

dn 14×2 B
Q 1620/

dn 14×2 B
Q 789/

dn 18×2.5 B
Q 2581 / dn 14×2 B

Q 650 /

dn 65 A
Q 120580/

dn 40 A
Q 18534/

dn 40 A
Q 6759 /

dn 18×2.5 B
Q 2911 / dn 14×2 B

Q 878 /dn 18×2.5 B
Q 2619 / dn 14×2 B

Q 1835 / dn 14×2 B
Q 1344 /

dn 14×2 B
Q 1514/

dn 14×2 B
Q 723/

dn 18×2.5 B
Q 2858 / dn 14×2 B

Q 982 /

dn 40 A
Q 4411 /

dn 18×2.5 B
Q 1937 / dn 14×2 B

Q 674 /dn 18×2.5 B
Q 2229 / dn 14×2 B

Q 1263 / dn 14×2 B
Q 1392 / dn 14×2 B

Q 1024 /

dn 18×2.5 B
Q 3549 / dn 14×2 B

Q 1727 / dn 14×2 B
Q 959 / dn 14×2 B

Q 1787 / dn 14×2 B
Q 940 /dn 18×2.5 B

Q 2144 / dn 18×2.5 B
Q 1914 /dn 18×2.5 B

Q 2267 / dn 14×2 B
Q 1037 /

dn
 1

4×
2 

B
Q

 1
07

9
/

dn 14×2 B
Q 722/

dn 14×2 B
Q 1415 /

dn 14×2 B
Q 1795/

dn 14×2 B
Q 765/

dn 18×2.5 B
Q 3210 / dn 14×2 B

Q 1132 /

dn 14×2 B
Q 1393 /

dn 14×2 B
Q 1674/dn 14×2 B

Q 815 /

dn 14×2 B
Q 1506 /

dn 14×2 B
Q 1809/dn 14×2 B

Q 805 /

dn 50 A
Q 7795/

dn 14×2 B
Q 1191/

dn 14×2 B
Q 1489 /

dn 14×2 B
Q 758 /

dn 18×2.5 B
Q 2680/dn 14×2 B

Q 880/dn 18×2.5 B
Q 1981/ dn 18×2.5 B

Q 2292/dn 14×2 B
Q 1118/dn 14×2 B

Q 1540/ dn 18×2.5 B
Q 2823/dn 14×2 B

Q 770/ dn 18×2.5 B
Q 2519/

dn 50 A
Q 8280/

dn 18×2.5 B
Q 2220/

dn 14×2 B
Q 1236 /

dn 14×2 B
Q 602 /

dn 14×2 B
Q 616/dn 14×2 B

Q 616/ dn 14×2 B
Q 1515/ dn 14×2 B

Q 1883/dn 14×2 B
Q 667/dn 14×2 B

Q 856/ dn 18×2.5 B
Q 1935/dn 14×2 B

Q 1567/dn 14×2 B
Q 1250/ dn 18×2.5 B

Q 2264/dn 14×2 B
Q 624/ dn 18×2.5 B

Q 1959/

dn 14×2 B
Q 1707/ dn 18×2.5 B

Q 2061/dn 14×2 B
Q 934/dn 14×2 B

Q 1552/dn 14×2 B
Q 777/ dn 18×2.5 B

Q 2394/ dn 14×2 B
Q 1694/ dn 18×2.5 B

Q 2054/dn 14×2 B
Q 971/dn 25×3.5 B

Q 4165/

dn 14×2 B
Q 1411 /

dn 14×2 B
Q 640 /

dn 18×2.5 B
Q 2394/

dn
 6

5 
A

Q
 6

22
01

/

dn
 6

5 
A

Q
 5

87
18

/ dn 40 A
Q 4850 /

dn 14×2 B
Q 1855 / dn 14×2 B

Q 1551 / dn 14×2 B
Q 732 / dn 18×2.5 B

Q 2691 /dn 18×2.5 B
Q 2995 / dn 14×2 B

Q 1018 /dn 14×2 B
Q 1880 /

dn 14×2 B
Q 1517 / dn 14×2 B

Q 1229 / dn 14×2 B
Q 603 / dn 18×2.5 B

Q 2175 /dn 18×2.5 B
Q 2463 / dn 14×2 B

Q 848 /dn 14×2 B
Q 1512 /

dn 14×2 B
Q 1871 / dn 14×2 B

Q 1534 / dn 14×2 B
Q 781 / dn 18×2.5 B

Q 2576 /dn 18×2.5 B
Q 2913 / dn 14×2 B

Q 995 /dn 14×2 B
Q 1723 /

dn 40 A
Q 4784 /

dn 14×2 B
Q 1732 /

dn 14×2 B
Q 1443/

dn 14×2 B
Q 737/

dn 18×2.5 B
Q 3175 / dn 14×2 B

Q 1431 /

dn 32 A
Q 3175 /

dn 14×2 B
Q 811 /

dn 14×2 B
Q 1449 /

dn 14×2 B
Q 1270/

dn 14×2 B
Q 603/

dn 18×2.5 B
Q 2719 / dn 14×2 B

Q 1147 / dn 14×2 B
Q 663 /

dn 18×2.5 B
Q 1911 /

dn 14×2 B
Q 1556/

dn 14×2 B
Q 781/

dn 18×2.5 B
Q 3467 / dn 14×2 B

Q 1526 / dn 14×2 B
Q 853 /

dn 32 A
Q 3467 /

dn 40 A
Q 4776 /

dn 18×2.5 B
Q 3253 / dn 18×2.5 B

Q 2875 / dn 18×2.5 B
Q 2038 / dn 14×2 B

Q 1169 /dn 14×2 B
Q 1523 /

dn 40 A
Q 5140 /

dn 18×2.5 B
Q 2122 / dn 14×2 B

Q 1818 / dn 14×2 B
Q 999 /

dn 50 A
Q 29864/

dn 40 A
Q 14584 /

dn 18×2.5 B
Q 3018 /

dn 14×2 B
Q 776/

dn 18×2.5 B
Q 2714 / dn 14×2 B

Q 1188 / dn 14×2 B
Q 594 /

dn 32 A
Q 1937 /

dn 18×2.5 B
Q 1937 / dn 14×2 B

Q 1616 / dn 14×2 B
Q 732 /

dn 18×2.5 B
Q 2718 / dn 18×2.5 B

Q 2389 / dn 14×2 B
Q 1699 / dn 14×2 B

Q 938 /dn 14×2 B
Q 1254 /dn 14×2 B

Q 1729 / dn 14×2 B
Q 1441 / dn 14×2 B

Q 815 / dn 18×2.5 B
Q 2469 /

dn 14×2 B
Q 652/

dn 18×2.5 B
Q 2181 / dn 14×2 B

Q 918 / dn 14×2 B
Q 459 /dn 14×2 B

Q 494 / dn 14×2 B
Q 197 /

dn 14×2 B
Q 603/

dn 14×2 B
Q 1761 /

dn 40 A
Q 5942 /

dn 14×2 B
Q 1807/

dn 32 A
Q 2181/

dn 14×2 B
Q 781/

dn 18×2.5 B
Q 2978/ dn 18×2.5 B

Q 2593/
dn 14×2 B

Q 1753 /

dn 14×2 B
Q 1041/

dn 25×3.5 B
Q 3916/ dn 18×2.5 B

Q 3579/ dn 14×2 B
Q 1109/ dn 14×2 B

Q 555 /

dn 15 A
Q 2858 / dn 40 A

Q 2155/
dn 15 A
Q 2858/

dn 40 A
Q 13313/

dn 65 A
Q 88733 /dn 65 A

Q 102046/
dn 65 A
Q 64356 /dn 65 A

Q 88733/
dn 50 A

Q 35743 /dn 50 A
Q 45104/

dn 50 A
Q 29864 /dn 50 A

Q 35743/

dn 40 A
Q 6950/

dn 32 A
Q 2978/

dn 40 A
Q 14584/

dn 40 A
Q 11726/

dn 15 A
Q 2858 /

dn 40 A
Q 15280/

dn 32 A
Q 5879/

dn 32 A
Q 9361/

dn
 4

0 
A

Q
 1

36
14

/

dn
 3

2 
A

Q
 3

48
3

/

dn 32 A
Q 1809 /

dn 65 A
Q 102046 /

dn 50 A
Q 24377/ dn 50 A

Q 45104 /

TS -90-V -7723
dn 10  n 3.75

RL5-3923
dn 10  n 1.5

MULTIFLE X -V 8
dn 15  n 1.65

MULTIFLE X -V 8
dn 15  n 1.25

MULTIFLE X -V 8
dn 15  n 1.7

TS
-9

0-
V-

77
24

dn
 1

0 
 n

 2
.2

5

RL5-3924
dn 10  n 0.6

MULTIFLE X -V 8
dn 15  n 3.25

MULTIFLE X -V 8
dn 15  n 1.4

MULTIFLE X -V 8
dn 15  n 1.65

TS
-9

0-
V-

77
24

dn
 1

0 
 n

 2
.7

5

RL5-3924
dn 10  n 1.1

MULTIFLE X -V 8
dn 15  n 1.5

MULTIFLE X -V 8
dn 15  n 1.75
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77
24

dn
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0 
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 3

RL5-3924
dn 10  n 0.9

MULTIFLE X -V 8
dn 15  n 1.6

MULTIFLE X -V 8
dn 15  n 1.6

TS
-9

0-
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77
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dn
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0 
 n

 2
.4

RL5-3924
dn 10  n 0.8

MULTIFLE X -V 8
dn 15  n 1.25

MULTIFLE X -V 8
dn 15  n 1.6

MULTIFLE X -V 8
dn 15  n 1.25

MULTIFLE X -V 8
dn 15  n 1.65

TS
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V-

77
24

dn
 1

0 
 n

 2
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RL5-3924
dn 10  n 0.5

MULTIFLE X -V 8
dn 15  n 1.3

MULTIFLE X -V 8
dn 15  n 1.25
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-9

0-
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0 
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.5

RL5-3924
dn 10  n 0.9

MULTIFLE X -V 8
dn 15  n 1.6

MULTIFLE X -V 8
dn 15  n 1.25

MULTIFLE X -V 8
dn 15  n 1.1

MULTIFLE X -V 8
dn 15  n 1.1
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dn 10  n 0.6

MULTIFLE X -V 8
dn 15  n 1.6
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RL5-3924
dn 10  n 0.8

MULTIFLE X -V 8
dn 15  n 1.9

MULTIFLE X -V 8
dn 15  n 1.1

MULTIFLE X -V 8
dn 15  n 4
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dn
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RL5-3924
dn 10  n 0.9

MULTIFLE X -V 8
dn 15  n 1.6

MULTIFLE X -V 8
dn 15  n 1.5

MULTIFLE X -V 8
dn 15  n 1.4

TS
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RL5-3924
dn 10  n 0.75

MULTIFLE X -V 8
dn 15  n 1.6
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RL5-3924
dn 10  n 0.7

MULTIFLE X -V 8
dn 15  n 1.3

MULTIFLE X -V 8
dn 15  n 1.55

MULTIFLE X -V 8
dn 15  n 1.25
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RL5-3924
dn 10  n 0.6

MULTIFLE X -V 8
dn 15  n 1.65

MULTIFLE X -V 8
dn 15  n 1.55

MULTIFLE X -V 8
dn 15  n 2
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RL5-3924
dn 10  n 0.8

MULTIFLE X -V 8
dn 15  n 1.55

MULTIFLE X -V 8
dn 15  n 1.7
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dn 10  n 0.75

MULTIFLE X -V 8
dn 15  n 1.5
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dn 15  n 1.6
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RL5-3924
dn 10  n 0.9

MULTIFLE X -V 8
dn 15  n 1.75

MULTIFLE X -V 8
dn 15  n 1.5

MULTIFLE X -V 8
dn 15  n 1.8
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RL5-3924
dn 10  n 0.75

MULTIFLE X -V 8
dn 15  n 1.9
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dn 15  n 2.25
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RL5-3924
dn 10  n 0.75

MULTIFLE X -V 8
dn 15  n 1.75

MULTIFLE X -V 8
dn 15  n 1.25

MULTIFLE X -V 8
dn 15  n 1.2
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RL5-3924
dn 10  n 0.9

MULTIFLE X -V 8
dn 15  n 1.1

MULTIFLE X -V 8
dn 15  n 1.95

MULTIFLE X -V 8
dn 15  n 1.75
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dn 10  n 1.1

MULTIFLE X -V 8
dn 15  n 1.55
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dn 10  n 0.8
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dn 15  n 1.25
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dn 15  n 1.3
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dn 10  n 0.7
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dn 15  n 1.65
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dn 10  n 0.7
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dn 15  n 3.75
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RL5-3924
dn 10  n 0.7

MULTIFLE X -V 8
dn 15  n 1.9

MULTIFLE X -V 8
dn 15  n 1.1

MULTIFLE X -V 8
dn 15  n 1.1
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dn 10  n 0.6
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dn 15  n 1.1
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dn 15  n 1.55
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RL5-3924
dn 10  n 0.55

MULTIFLE X -V 8
dn 15  n 1.25
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dn 15  n 1.4
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dn 15  n 1.5
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MULTIFLE X -V 8
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dn 15  n 1.75
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RL5-3924
dn 10  n 0.65
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dn 15  n 1.5
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dn 15  n 1.65

MULTIFLE X -V 8
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dn 10  n 1
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dn 15  n 1.85

TS
-9

0-
V-

77
24

dn
 1

0 
 n

 2
.2

5

RL5-3924
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dn 10  n 0.8

MULTIFLE X -V 8
dn 15  n 2.25

MULTIFLE X -V 8
dn 15  n 3.25

MULTIFLE X -V 8
dn 15  n 1.75

MULTIFLE X -V 8
dn 15  n 1.8
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dn 15  n 2
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dn 15  n 1.85
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dn 10  n 0.9
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dn 15  n 1.3
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dn 15  n 4
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dn 10  n 0.75
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dn 15  n 1.55
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TS
-9

0-
V-

77
24

dn
 1

0 
 n

 2
.2
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dn 10  n 0.65

MULTIFLE X -V 8
dn 15  n 1.3

MULTIFLE X -V 8
dn 15  n 1.4

MULTIFLE X -V 8
dn 15  n 1

MULTIFLE X -V 8
dn 15  n 1

MULTIFLE X -V 8
dn 15  n 0.35
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RL5-3924
dn 10  n 1.1MULTIFLE X -V 8

dn 15  n 1.8
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MULTIFLE X -V 8
dn 15  n 1.5

MULTIFLE X -V 8
dn 15  n 4
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dn 10  n 0.9
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dn 10  n 0.7
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dn 10  n 0.7

MULTIFLE X -V 8
dn 15  n 1.3

MULTIFLE X -V 8
dn 15  n 1.75
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dn 15  n 1.25
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TS
-9

0-
V-

77
24

dn
 1

0 
 n

 2
.6

RL5-3924
dn 10  n 1MULTIFLE X -V 8

dn 15  n 1.7
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dn 15  n 1.7
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dn 15  n 2.5

TS -90-V -7723
dn 15  n 9

RL5-3923
dn 15  n 10

TS -90-V -7723
dn 10  n 7.5

TS -90-V -7723
dn 15  n 9

RL5-3923
dn 15  n 8

ODMULA CZ
dn 65

W ymiennik ciepła

ZAR ZĄD  BU D YN KÓW  KOMU N ALN YC H
16-400 SU W AŁKI, U L. N ON IEW IC ZA 10

IN STAL PR OJ EKT M. J ATKOW SKI
GIśYC KO, U L. J AGIEŁŁY 6A/8

PR ZEBU D OW A I ZMIAN A SPOS. UśYT. LOKALI N A C ELE MIESZKALN E

SAN ITAR N A

SKALA :

D ATA :

R YS N R  : S  11

IX 2008

SU W AŁKI, U L. SEJ N IEŃSKA 18  (D Z. N R  12092)

SC H EMAT - IN STAL. C .O.

ZAR ZĄD  BU D YN KÓW  KOMU N ALN YC H
16-400 SU W AŁKI, U L. N ON IEW IC ZA 10

IN STAL PR OJ EKT M. J ATKOW SKI
GIśYC KO, U L. J AGIEŁŁY 6A/8

PR ZEBU D OW A I ZMIAN A SPOS. UśYT. LOKALI N A C ELE MIESZKALN E

SAN ITAR N A

SKALA :

D ATA :

R YS N R  : S  12

IX 2008

SU W AŁKI, U L. SEJ N IEŃSKA 18  (D Z. N R  12092)

SC H EMAT - IN STAL. C .O.

ZAR ZĄD  BU D YN KÓW  KOMU N ALN YC H
16-400 SU W AŁKI, U L. N ON IEW IC ZA 10

IN STAL PR OJ EKT M. J ATKOW SKI
GIśYC KO, U L. J AGIEŁŁY 6A/8

PR ZEBU D OW A I ZMIAN A SPOS. UśYT. LOKALI N A C ELE MIESZKALN E

SAN ITAR N A

SKALA :

D ATA :

R YS N R  : S  13

IX 2008

SU W AŁKI, U L. SEJ N IEŃSKA 18  (D Z. N R  12092)

SC H EMAT - IN STAL. C .O.

A

1

1 2b

2b2a

2a 2c

2d

G

3a3b
3c1a

1a

NACZYNIE WZBIORCZE - REFLEX N150

A B B C C D

2d 3c 3b

D E

3a

E F F

by-pass + zawór FJVR

naczyńko 0,5 litra + odpowietrznik

by-pass + zawór FJVR

naczyńko 0,5 litra + odpowietrznik
by-pass + zawór FJVR

naczyńko 0,5 litra + odpowietrznik

by-pass + zawór FJVR

naczyńko 0,5 litra + odpowietrznik

by-pass + zawór FJVR

naczyńko 0,5 litra + odpowietrznik

by-pass + zawór FJVR

naczyńko 0,5 litra + odpowietrznik

by-pass + zawór FJVR

naczyńko 0,5 litra + odpowietrznik
by-pass + zawór FJVR

naczyńko 0,5 litra + odpowietrznik

by-pass + zawór FJVR

naczyńko 0,5 litra + odpowietrznik

2c

RUROCIĄGI (POZIOMY I PIONY) IZOLOWANE TERMICZNIE - PIANKA PU W OSŁONIE (o współczynniku przenikania ciepła Lambda=0,035 W/mK):
DN<32 mm - GRUBOŚĆ IZOLACJI min. 20 mm

DN=65 mm - GRUBOŚĆ IZOLACJI min. 30 mm

WSZYSTKIE PIONY ZAKOŃCZYĆ BY-PASSEM (Z ZAWOREM TYPU FJVR DANFOSS) ORAZ ODPOWIETRZNIKIEM
ODPOWIETRZNIK Z ZAWOREM STOPOWYM MONTOWAĆ NA NACZYŃKU ODPOWIETRZAJĄCYM POJ. 0,5 litra
POD KAśDYM PIONEM ZAMONTOWAĆ ZAWÓR REGULACYJNY TYP STA (POWRÓT) ORAZ ZAWÓR KULOWY (ZASILANIE)

MIESZKANIOWY WĘZEŁ CIEPLNY - AKV VITA TPD-F DANFOSS

+ WODOMIERZ JS-1,5

W. RUR BEZPIECZ. - DN 32

POMPA WILO STRATOS 40/1-12  (Q=9,3 m3/h; H=89 kPa)

PRZEPŁYW DLA C.O.  -  5,352 m3/h
PRZEPŁYW DLA CWU  -  3,952 m3/h

RAZEM (ZIMA)  -  9,304 m3/h

RAZEM (LATO)  -  3,96 m3/h

+ LICZNIK CIEPŁA SONOMETER-TM1000 (NA POWROCIE)
+ ARMATURA ODCINAJĄCA

MIESZKANIOWY WĘZEŁ CIEPLNY - AKV VITA TPD-F DANFOSS

+ WODOMIERZ JS-1,5
+ LICZNIK CIEPŁA SONOMETER-TM1000 (NA POWROCIE)

+ ARMATURA ODCINAJĄCA

DN>65 mm - GRUBOŚĆ IZOLACJI min. 25 mm

RUROCIĄGI (POZIOMY I PIONY) IZOLOWANE TERMICZNIE - PIANKA PU W OSŁONIE (o współczynniku przenikania ciepła Lambda=0,035 W/mK):
DN<32 mm - GRUBOŚĆ IZOLACJI min. 20 mm

DN=65 mm - GRUBOŚĆ IZOLACJI min. 30 mm

WSZYSTKIE PIONY ZAKOŃCZYĆ BY-PASSEM (Z ZAWOREM TYPU FJVR DANFOSS) ORAZ ODPOWIETRZNIKIEM
ODPOWIETRZNIK Z ZAWOREM STOPOWYM MONTOWAĆ NA NACZYŃKU ODPOWIETRZAJĄCYM POJ. 0,5 litra
POD KAśDYM PIONEM ZAMONTOWAĆ ZAWÓR REGULACYJNY TYP STA (POWRÓT) ORAZ ZAWÓR KULOWY (ZASILANIE)

DN>65 mm - GRUBOŚĆ IZOLACJI min. 25 mm

RUROCIĄGI (POZIOMY I PIONY) IZOLOWANE TERMICZNIE - PIANKA PU W OSŁONIE (o współczynniku przenikania ciepła Lambda=0,035 W/mK):
DN<32 mm - GRUBOŚĆ IZOLACJI min. 20 mm

DN=65 mm - GRUBOŚĆ IZOLACJI min. 30 mm

WSZYSTKIE PIONY ZAKOŃCZYĆ BY-PASSEM (Z ZAWOREM TYPU FJVR DANFOSS) ORAZ ODPOWIETRZNIKIEM
ODPOWIETRZNIK Z ZAWOREM STOPOWYM MONTOWAĆ NA NACZYŃKU ODPOWIETRZAJĄCYM POJ. 0,5 litra
POD KAśDYM PIONEM ZAMONTOWAĆ ZAWÓR REGULACYJNY TYP STA (POWRÓT) ORAZ ZAWÓR KULOWY (ZASILANIE)

DN>65 mm - GRUBOŚĆ IZOLACJI min. 25 mm

MIESZKANIOWY WĘZEŁ CIEPLNY - AKV VITA TPD-F DANFOSS

+ WODOMIERZ JS-1,5
+ LICZNIK CIEPŁA SONOMETER-TM1000 (NA POWROCIE)

+ ARMATURA ODCINAJĄCA

SCHEMAT INSTALACJI C.O.  -  KLATKA SCH. NR 1 SCHEMAT INSTALACJI C.O.  -  KLATKA SCH. NR 2
SCHEMAT INSTALACJI C.O.  -  KLATKA SCH. NR 3

WĘZEŁ CIEPLNY

UWAGI:UWAGI:UWAGI:


