
C22-600/0,6

Q=950W

n=4,0

2x11/1

2xn=7,0

C22-600/3,0

2xn=8,00

C22-600/3,0

2xn=8,0

4/1

Q=1585W

n=6,0

13/1

Q=1595W

n=6,0

9/1

Q=1170W

n=7,00

9/1

Q=2285W

n=8,0

7/1

Q=2285W

n=9,0

2x 8/1

2xQ=856W

2xn=5,00

13/1

Q=1595W

n=8,0

10/1

2xQ=895W

2xn=6,0

2x11/1

2xn=8,0

13/1

Q=1595W

n=8,0

13/1

Q=1595W

n=7,0

2x8/1

2xQ=770W

2xn=4,00

4/1

Q=1325W

n=5,0

2xQ=2580W

2xQ=2580W

2xQ=1385W

2xQ=1385W
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Inwestor

 data: 06.2011

 skala: 1:100

 nr rys. 9

tytuł rys.

nazwa

i adres

 SUW-75/90
 mgr inż. Danuta Piszczatowska

projektant

branży sanitarnej

RZUT  PARTERU SALI GIMNASTYCZNEJ- INSTALACJA C.O.

Usługi Projektowe i Informatyczne

Danuta Piszczatowska

16-400 Suwałki,  ul. Sikorskiego 57a,  tel./fax (0-87) 563-07-13

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8

UL.KOŚCIUSZKI 120, 16-400 SUWAŁKI

Q=2580W

25

35

MIEJSKA DYREKCJA INWESTYCJI

UL.SEJNEŃSKA 82, 16-400 SUWAŁKI

dz18

GŻ5/2,2 Ø65

n=7,0

Q=1385W

GŻ5/2,2 Ø65

n=7,0

GŻ5/2,2 Ø65

n=7,0

GŻ5/2,2 Ø65

n=7,0

C22-600/3,0

n=9,00

C22-600/3,0

n=9,00

C22-600/3,0

n=9,00

C22-600/3,0

n=9,00

C22-600/3,0

n=9,00

C22-600/3,0

n=9,00

C22-600/3,0

2xn=9,00

C22-600/3,0

n=9,00

C22-600/3,0

n=9,00

C22-600/3,0

n=9,00

9/1

Q=1170W

n=6,00

Q=1385W

Q=1385W
Q=1385W

Q=2580W

Q=2580W

Q=2580W

Q=2580W
Q=2580W

Q=2580W

Q=2580W

Q=2580W


