
Kabel YAKY 4x240 istniejący - odcinki pod proj. jezdnią

Taśma uszczelniająca termokurczliwa do uszczelniania 
rur na połączniach

Oznacznik kabla

Rura osłonowa A120PS (skrzyŜ. z proj. oświetl.)

Rura osłonowa A120PS (skrzyŜ. z jezdnią)

Folia kalandrowana niebieska

Dławnica czopowa EK186/125
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Miejsce ułoŜenia projektowanych rur osłonowych
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